
Фелепальная служба по налзопу в сФепе зашиты ппав потоебителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учпеждение здпавоохпанения "Иентп гигиены и зпилемиологии в Кпаснодапском нпае 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ " Ц е н т  гигиены и эпидемиологии в Краснодарском кпае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 "а "

Аттестат аккредитации 
№ ЛА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

^ООХРАН^Утвео: 
Руководитель Ш\ 
Усть-Лабинского 
"Ленто гигиены и : 
Краснодарском

о I

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА 
№ 0068.2Д от 19.01.2018

диада ФБУЗ 
идемиологии в

А.В. Морданев

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/б х. Верхний, ул. Степная 

Заказчик:
МУП ЖКХ Раздолъненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.01.2018 08 ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.01.2018 10 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздолъненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

V.V ■ *•'.г .-Ь .,Л Гк

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздолъненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 

в/б х. Верхний, ул. Степная
Код пробы (образца): 0068.2Д
НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014
НД на объем лабооатооных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственн не данного поотокола:
Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0068.2Д от 19.01.2018

Код образца (пробы):| 0068.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 18.01.2018 
Дата окончания исследования: 19.01.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,8 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20г град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Г ригорьева В.И.

Подпись^ ^

единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0068.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала исследования: 18.01.2018 
Дата окончания исследования: 19.01.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 0 50 КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/  Шакович Г.И.

Подпись

___________________

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Фепепальная служба по напзопу в сФеве зашиты ппав потоебителей и благополучия человека 
Фетепалкное бюджетное учпежление злпавоохпанения "Пентп гигиены и зпилемиологии в Кпаснолапском кпае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ "Центо гигиены и эпидемиологии в Коаснодаоском KDae" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 "а"

Утверждаю: 
Руководитель ИЛЫ 
Усть-ЛабиискрГо 
"Центр гигиены л емиологиивЦентр гигиены и эг идемиолс 
Краснодарском кор К.<Х ту |
_______  I В. Морданев

W 4/
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

№ 0065.2Д от 19.01.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

в/б ст.Раздольная ул.Щорса 
Заказчик:
МУП ЖКХ Раздолъненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.01.2018 08 ч. 10мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.01.201810 ч. 00мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор А. С. Немцев
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздолъненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздолъненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 

в/б ст.Раздольная ул.Щорса

Код пробы (образца): 0065.2Д
НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014
НД на объем лабооатооных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Шевченко Т.А.



к протоколу №0065.2Дот 19.01.2018

Код образца (пробы):| 0065.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 18.01.2018 
Дата окончания исследования: 19.01.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,7 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Григорьева В.И.

Подпись

единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0065.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 18.01.2018 
Дата окончания исследования: 19.01.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 1 50 КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/Шакович Г.И.

Подпись
С7 ?

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Фелепальная служба по надзору в ссЬеое зашиты ппав потоебителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учпежление злпавоохпанения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском коае" 

Усть-Лабинский (Ьилиал ФБУЗ "Пенто гигиены и эпидемиологии в Краснодарском коае"
АККРЕ ЛИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
ТелеАон. <Ьакс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 "а"

Аттестат аккредитации 
№ ДА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю: 
Руководитель ИЛИ 
Усть-Лабинского Ли. 
"Центр “гигиены и эп 
Краснодарском ко:

1ала ФБУЗ 
1вмиологии в

, с* -5 ,5,'.,
\ о > Д  '

¿_А.В. Морданев
’ V /

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕ] 
№ 0066.2Д от 19.01.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
в/б ст. Раздольная ул. Торговая 

Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.01.2018 08 ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.01.2018 10 ч. 00 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор А. С. Немцев
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 

в/б ст. Раздольная ул. Торговая
Код пробы (образца): 0066.2Д
НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
п-.-£штвМ1штьедоаа&од&№бжеА1г*я>КоШр(}ХьшчествтПшиеничвСК1Шпрёбованйя.к-дбеспечет1о-М 

безопасности систем гооячего водоснабжения"
Дополнительные сведения:

Ж

Лицо ответственн ие данного протокола:
Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0066.2Д от 19.01.2018

Код образца (пробы):| 0066.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 18.01.2018 
Дата окончания исследования: 19.01.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,7 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Григорьева В.И.

Подпись

единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0066.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала исследования: 18.01.2018 
Дата окончания исследования: 19.01.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 0 50 КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/ Шакович Г.И.

Подпись
<тГ

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Фепеиальная служба по налзопу в сФепе зашиты поав потпебителей и благополучия человека 
Фелепальное бюджетное учпежление злпавопхпанения "Пентп гигиены и эпидемиологии в Кпаснолапском кпае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ "Пента гигиены и эпидемиологии в Коаснодаоском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/б ст.Раздольная ул. Советская 

Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район,ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.01.2018 08 ч. 10мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.01.2018 10 ч. 00мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор А. С. Немцев
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район,ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 

в/б ст.Раздольная ул.Советская
Код пробы (образца): 0067.2Д

НД на объем лабооатооных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 "а"

Аттестат аккредитации

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№ 0067.2Д от 19.01.2018

НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0067.2Д от 19.01.2018

Код образца (пробы):| 0067.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 18.01.2018 
Дата окончания исследования: 19.01.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
ГригорьеваВ.И.

Подпись
_________ ____________________

единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0067.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 18.01.2018 
Дата окончания исследования: 19.01.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 3 50 КОЕ в 1
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/шакович Г.И.

Подпись
о ?

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Фелеоальная служба по надзору в ссЬеое зашиты поав потоебителей и благополучия человека 
Фелепальное бюджетное учпежление здравоохранения "Пентп гигиены и эпидемиологии в Кпаснолапском ¡спае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ " Ц е н т  гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная. 55 а

Утверждаю:
ЗаместительРуководителя ИЛЦ 
Усть-Лабииского Филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в 
КраснодапейбйСкрае"

____ н.А. Ватутин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№ 0327.2Д от 26.02.2018

Наименование пробы ('образца'):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

в/б ст. Раздольная ул. Щорса
Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Лата и время отбора пробы ('образца'): 20.02.2018 08 ч. 00 мин.
Лата и время доставки пробы ('образца'): 20.02.2018 10 ч. 10мин.
Сотрудник, отобравший пробы: Директор А.С. Немцев
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, v которого 
отбирались пробы ('образцы'):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
Объект, где производился отбор пробы ('образца'):
МУП ЖКХ Раздольненского СП

в/б ст. Раздольная ул. Щорса

Код пробы ('образца'): 0327.2Д
НЛ на методику отбора: ГОСТР 56237-2014
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составлениа-данного протокола:
Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0327.2Д от 26.02.2018

Код образца (пробы):| 0327.2Д
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.02.2018 
Дата окончания исследования: 21.02.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Григорьева В.И.

Подпись . 
____________ .........................  ..

единиы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л ______________
_________________________________________________Код образца (пробы):| 0327.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала исследования: 20.02.2018 
Дата окончания исследования: 21.02.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 1 50 КОЕ в 1 
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/шакович Г.И.

Подпись

_________ ______________________

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеоальная служба по налзооу в ссЬеое зашиты поав потоебителей и благополучия человека 
Фелепальное бюлжетное учпежление злпавоохпанения "Пенто гигиены и зпилемиологии в Кпаснолапском кпае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском коае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Наименование пообы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

в/б ст.Раздольная ул. Торговая
Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Дата и воемя отбора пробы (образца): 20.02.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пообы (образца): 20.02.2018 10 ч. 10мин.
Сотрудник, отобравший пообы: Директор А. С. Немцев
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, v которого 
отбирались пообы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пообы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП 

в/б ст.Раздольная ул. Торговая

Код пообы (образца): 0328.2Д
НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за сост го протокола:

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная. 55 а

Утверждаю:
ЗаместительРуководителя ИЛЦ 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологи!

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0328.2Д от 26.02.2018

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0328.2Д от 26.02.2018

Код образца (пробы):| 0328.2Д
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.02.2018 
Дата окончания исследования: 21.02.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией 

Григорьева В.И.
Подпись

__________
единиы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0328.2Д
Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 20.02.2018 
Дата окончания исследования: 21.02.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 2 50 КОЕ в 1
мЛ

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/  Шакович Г.И.

Подпись
< 7 ^

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

страница 1 из 1



Федеральная служба по надзору в с<Ьеое зашиты поав потребителей и благополучия человека 
Фелепальное бюджетное учпежление здравоохранения "Пентп гигиены и эпнлемнологни в Кпаснолапском крае" 

Усть-Лабннскнй Филиал ФБУЗ " Ц ен т  гигиены и эпидемиологии в Коаснодаоском коае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115 
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная. 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0329.2Д от 26.02.2018

Наименование пробы (образца-):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
в/б ст. Раздольная ул.Советская

Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
Дата и время отбора пробы (образца): 20.02.2018 08 ч. 25 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.2018 10 ч. 10мин.
Сотрудник, отобравший пробы: Директор А. С. Немцев
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, v которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП 

в/б ст.Раздольная ул.Советская

Код пробы (образца): 0329.2Д
НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения "

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю;^-
ЗаместительРуководителя ИЛЦ 
Устъ-Лабинского Филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Коаснодасйбэм крае"

Н.А. Ватутин
V " --------- "

Лицо ответственное за составление данного протокола:
____________________ ___________ Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0329.2Д от 26.02.2018

Код образца (пробы):| 0329.2Д
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.02.2018 
Дата окончания исследования: 21.02.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией 

Григорьева В.И.
Подпись

единиы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0329.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала исследования: 20.02.2018 
Дата окончания исследования: 21.02.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 1 50 КОЕ в 1
МЛ________

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/  Шакович Г.И.

Подпись

_____________ _____

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федепальная служба по надзоиу в ссЬеое зашиты поав потребителей и благополучия человека 
Фелепальное бюджетное учпежленне злпавоохпанения "Пентп гигиены и зпилемиологин в Кпаснолапском к'пае 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кпаснолапском кпае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Наименование пробы ('образца'):
Вода питьевая - иентрализованное водоснабжение : 
в/б х. Верхний, ул. Степная

Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы ('образца'): 20.02.2018 08 ч. 35 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.2018 10 ч. 10мин.
Сотрудник, отобравший пробы: Директор А. С. Немцев
Нель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, v которого 
отбирались пробы ("образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП 

в/б х. Верхний, ул. Степная

Код пробы (образца): 0330.2Д

НД на объем лабораторных испытаний и их опенку:
СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная. 55 а

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
ЗаместительРуководителя ИЛЦ 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0330.2Д от 26.02.2018

НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0330.2Д от 26.02.2018

Код образца (пробы):| 0330.2Д
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.02.2018 
Дата окончания исследования: 21.02.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,7 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 6 ± 2 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Григорьева В.И.

Подпись - „
-

единиы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0330.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала исследования: 20.02.2018 
Дата окончания исследования: 21.02.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 3 50
КОЕ в 1
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/шакович Г.И.

Подпись

________  С 7^____

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федепальная служба по налзопу в сФепе зашиты ппав потпебителей и благополучия человека 
Фелепяльнпе бюджетное учпежление злпявпокпянения "Ileum гигиены и »пилемиплогии н Коясноляпеком ки я е " 

Усть-Лабинскин Филиал ФБУЗ "Цент гигиены н эпидемиологии в К’паснодапском киае"
AKKPF,ЛИТОВАННЫЙ ИГПЫТАТГЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ III ИГР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/ 
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

//61
Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утвепжлаю: 
Ру к о в о д и т  
Усть-Ла 
"Центр 
КрасноЦ

- ^Д!-! Мордапев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЬП АНТОШ 
№ 0426.2Д от 07.03.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
ст. Раздольная ул. Щорса, артскважина 
Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 08 ч. 00 .мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 10 ч. 00 .мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор А.С. Немцев
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
КРУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
КР/П ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
ст. Раздольная ул. Щорса, артскважина
Код пробы (образца): 0426.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ31861-2012
НД на объем лабооатооных испытаний и их оценку:

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №I к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
О культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за ie данного ппотокола:
/ Фельдшер-лаборант Шевченко ТА.



к протоколу № 0426.2Д от 07.03.2018

Код образца (пробы): 0426.2Д
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 06.03.2018 
Дата окончания исследования: 07.03.2018

№
и\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследовании

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

2 Запах при 60 °С 0 9 баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Мутность 0,5 ±0.1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

5 Цветность 5± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией 

Григорьева В.И.
П одпись—— _  

--------
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы):! 0426.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала исследования: 06.03.2018 
Дата окончания исследования: 07.03.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы 
измерения

Н Д  на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 1 50 КОН в 1
мл

МУК 4.2.1018-01

/
Ф.И.О. заведующего лабораторией

Шакович Г.И.
11одпись

_________ С7^

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по налчопу в сфере зашиты ппав потребителей и благополучия человека 
Фелепя.пьное бюджетное учпежление з/тянппхпянения " Ц е н т  гигиены п чпилемиологии в К’пяеноляпекпм коде" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ " Ц ен т  гигиены и эпидемиологии в Киаснодапском крае" 
А К К Р Е Л И Т О В А Н Н Ы Й  И С Г1 Ы Т А Т ЕЛ М 1 М Й  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  Н К Н Т Р

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
артскважина.ул. Торговая
Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 08 ч. 00.мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 10 ч. 00мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор А С. Немцев
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо* индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе. 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе. 38 
артскважина.ул. Торговая
Код пробы (образца): 0427.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования'ТН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск.
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200. Краснодарский край. ст. Динская. 
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫТАНИИ 
№ 0427.2Д от 07.03.2018

оро протокола:
'Фельдшер-лаборант Шевченко ТА.



к протоколу № 0427.2Д от 07.03.2018

Код образца (пробы): 0427.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 06.03.2018 
Дата окончания исследования: 07.03.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

2 Запах при 60 °С 0 9 баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Мутность 0,5 ±0.1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016

4 Привкус 0 9 баллы ГОСТ Р 57164-2016

5 Цветность 5± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией 

Григорьева В.И.
П О Д  ПI IС Ь ______ ______ ;

единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0427.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала исследования: 06.03.2018 
Дата окончания исследования: 07.03.2018

№
и\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 1 50 кор: в 1
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/  Шакович Г.И.

Подпись

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по налз о н у  в сфепе «пииты нпав потпебителей и благополучия человека 
Фелепальнпе бюджетное учпежление ллпяноохпянения "Иентп гигиены и лпилемиплогии к К'пягнолитчсом к пае" 

Усть-Лабинский Филиал Ф Б У З  " Ц е н т  гигиены и эпидемиологии н Коаснолапском коае"
А К  КГ’ Г  Л Н Т О  И А Н11Ы Й И СП  Ы Т  ATR.fl Ы I Ы 11 Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  I I I  Н Т Р

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации 
№ КА.Ди.514335

Утверждаю: 
Руководитель 
Усть-Лабинс 
"Центр гигие^ё® 
Краснодарской^'

данев

ПРОТОКОЛ ЛАЬОРАТОРПЫ Х ИСПЫ ТАНИЙ 
№ 0428.2Д от 07.03.2018

Наименование пробы (образца):
Вода литьевая - централизованное водоснабжение :
артскважина.ул. Советская
Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 08 ч. 00.мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 10 ч. 00.мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор А С. Немцев
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
КРУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
артскважина.ул. Советская
Код пробы (образца): 0428.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и кулыпурно- 
бытового водопользования'ТН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Лиыо ответственное за с данного поотокола:
/  Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0428.2Д от 07.03.2018

Код образца (пробы): 0428.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 06.03.2018 
Дата окончания исследования: 07.03.2018'¡¿Р В-

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 о баллы ГОСТ Р 57164-2016

2 Запах при 60 °С 0 о баллы ГОСТ Р 57164-2016

3 Мутность 0.5 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСГ Р 57164-2016

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией 

Григорьева В.И.
11одпись _ — 

______________
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0428.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала исследования: 06.03.2018 
Дата окончания исследования: 07.03.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 4 50 КОЕ в 1
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
/  Шакович Г.И.

11одпись

______________ _______

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по налзопу в сФепе зашиты ппав потпебителей и благополучия человека 
фрлепяльнпе бюлжетное учпежление злпявопхпяненпя "Пентп гигиены и эпидемиологии в Кпягноляпск'пм кэше" 

Усть-Лабинский Филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
артскважина ул. Степная

Заказчик:

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 08 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 10 ч. 00 мин.
С отрудник, отобравш ий пробы: директор А С. Немцев
Цель отбора: По договору
Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
артскважина ул. Степная
Код  пробы (образца): 0429.2Д
Н Д  на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Н Д  на объем лабораторных испы таний и их оценку:

СанПиН 2.1.4. ¡074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования'ТН2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Л ицо  ответственное за составление данного поотокола:
/'Фельдшер-лаборант Шевченко ТА.

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского. 115
Адрес проведения испытаний:
353200. Краснодарский край, ст. Динская. 
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации 
№ R A.R U .-514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЬП АЗШ ! 
№ 0429.211 от 07.03.2018



к протоколу №  0429.2Д  от 07 .03 .2018

Код  образца (пробы ): 0429.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 06.03.2018 

Дата окончания исследования: 07.03.2018
№ Определяемые Результаты Г ишемический Единицы НД па методы
п'п показатели исследований норматив измерения исследовании

1 Запах при 20 °С 0 о баллы ГО С Т  Р 57164-2016

2 Запах при 60 °С 0 у баллы Г О С Т  Р 57164-2016

3 М утность 0.5 ±0 ,1 не более 1.5 мг дм3 ГО С Т  Р 57164-2016

4 П ривкус 0 2 баллы ГО С Т  Р 57164-2016

5 Цветность 5 ± I не более 20 грал. ГО С Т  31868-2012

Ф .И .О . заведующ его лабораторией 
Григорьева В.И.

Подпись

___________ _________________
единицы измерений мг/дмЗэквиваленты мг/л

_____________________________Кол  образца (нробы ):| 0429.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала исследования: 06.03.2018 
Дата окончания исследования: 07.03.2018«

! Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 О КБ Не обнаружено не лоп. в 100 мл М У К  4.2.1018-01

2 Т К Б Не обнаружено не доп. в 100 мл М У К  4.2.1018-01

3 омч 2 50
КО Н  в 1 

мл
М У К  4.2.1018-01

Ф .И .О . заведующ его лабораторией

/ш а к о в и ч  Г.И .

Подпись

Г 7 ^

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

#

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон. Лаке: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 

ул. Островского, 115 
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 0914.2Д от 27.04.2018

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514 3 3 5 ^ * ^ ,^ 2 0 1 5  г.

Утверждаю:^
Заместите,
Усть-Лаб 
"Центр ги 
Краснодар!

ман

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
арт.скважина ст.Раздольная ул.Щорса 
Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2018 08 ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.04.2018 10 ч. 00 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор Немцев А.С.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
арт.скважина ст.Раздольная ул.Щорса
Код пробы (образца): 0914.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования"ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составл данного поотокола:
/Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0914.2Д от 27.04.2018

Код образца (пробы):! 0914.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 24.04.20l8 
Дата окончания исследования: 25.04.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

^Ф.И.О. заведующего лабораторией 
С Григорьева В.И.

/  Подпись
— А ____ __ ________________

единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0914.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 
Дата окончания исследования: 25.04.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 0 50 КОЕ в 1
мл МУК 4.2.101^-01

/  Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Шакович Г.И.

Подписьл

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский Филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 

ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации 
№ ЯА.ЯЦ.б 14335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю: 
Заместите, 
Усть-Ла< 
"Центр 
Красно,

и в

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№ 0915.2Л от 27.04.2018

ман

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

арт. скважина ст. Раздольная ул. Торговая 
Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2018 08 ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.04.2018 10 ч. 00 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор Немцев А. С.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 

арт. скважина ст.Раздольная ул. Торговая
Код пробы (образца): 0915.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования'ТН2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования "

Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составлю 

_____________
ие данного поотокола:

/Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0915.2Д от 27.04.2018

Код образца (пробы): 0915.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 24.04.2018 
Дата окончания исследования: 25.04.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ар.И.О. заведующего лабораторией 
/ Григорьева В.И.

Подпись

_____ _________ _____________________
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0915.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 
Дата окончания исследования: 25.04.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 4 50 КОЕ в 1
мл

МУК 4.2.1018-01

/ Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Шакович Г.И.

*-Уг Подпись
А

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
ст.Раздольная ул. Советская, арт. скважина 

Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2018 08 ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.04.2018 10 ч. 00 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор Немцев А.С.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 

ст.Раздольная ул. Советская, арт.скважина
Код пробы (образца): 0916.2Д
НД на методику отбооа: ГОСТ31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования'ТН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования "

Дополнительные сведения:

Юридический адрес: '
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,

ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 

ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации 
№ ЯА.Яи.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ"АИЙ&: 
№ 0916.2Д от 27.04.2018

'ельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0916.2Д от 27.04.2018

Код образца (пробы):| 0916.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 24.04.2018 
Дата окончания исследования: 25.04.2018

X?
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

/ф.И.О. заведующего лабораторией 
/  Григорьева В.И.

/  Подпись
_Х__________

единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0916.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 
Дата окончания исследования: 25.04.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 4 50 КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

/ Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Шакович Г.И.

*7  ̂ Подпись
Л
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фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

страница 1 из 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
арт. скважина ул. Степная 

Заказчик:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе,38 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2018 08 ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.04.2018 10 ч. 00 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор Немцев А.С.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
арт. скважина ул. Степная
Код пробы (образца): 0917.2Д

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования"ГН2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культупнп-бытпвпгп водопользования"

Дополнительные сведения:

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 
Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,

ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,

ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации 
№ ДА.Яи.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№ 0917.2Д от 27.04.2018

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

иного протокола:
/ Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.



к протоколу № 0917.2Д от 27.04.2018

Код образца (пробы): 0917.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 24.04.2018 
Дата окончания исследования: 25.04.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,7 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

/ф.И.О. заведующего лабораторией 
/  Григорьева В.И.

/  Подпись

единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
Код образца (пробы): 0917.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 
Дата окончания исследования: 25.04.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 2 50 КОЕ в 1
мл МУК 4.2.1018-01

/Ф.И.О.  заведующего лабораторией 
Шакович Г.И.

Подпись

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕД И Т О ВА Н Н Ы Й  И С П Ы Т А ТЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
арт/скважина ул. Щорса 
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 23.05.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 23.05.2018 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Немцев А. С.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
арт/скважина ул. Щорса

Код пробы (образца): 1152.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации 
№ ЯА.11и.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1152.2Л от 25.05.2018

Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1152.2Д от 25.05.2018

Код образца (пробы):| 1152.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 23.05.2018 
Дата окончания испытаний: 24.05.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 1,5 (2) мг/л ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 20 (35) град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1152.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 23.05.2018 
Дата окончания испытания: 24.05.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 0 50 КОЕ в 1
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

страница 1 из 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕД И Т О ВА Н Н Ы Й  И С П Ы Т А ТЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

*
Юридический адрес: А ттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, ул. ГоголяЛРашпилевская, 56/1//61/1 №  Д А .1Ш .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1153.2Л от 25.05.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
арт/скваэ/сина ул. Советская 

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 23.05.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 23.05.2018 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Немцев А.С.
Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 

арт/скважина ул. Советская

Код пробы (образца): 1153.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного поотокола:
У /  Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1153.2Д от 25.05.2018

Код образца (пробы): 1153.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
•

Дата начала испытаний: 23.05.2018 
Дата окончания испытаний: 24.05.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,7 ±0,1 1,5 (2) мг/л ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 20 (35) град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1153.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 23.05.2018 
Дата окончания испытания: 24.05.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. В' 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 0 50
КОЕ в 1
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М. -

\

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К Р ЕД И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т ЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕНТР

Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,

ул. Островского, 115 
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
арт/скважина ул. Степная 
Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 23.05.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 23.05.2018 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Немцев А С.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
арт/скважина ул. Степная
Код пробы (образца): 1154.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккоедитаиии 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1154.2Д от 25.05.2018

Лицо ответственное е данного поотокола:
Биолог Зубченко Н. В.

77^



к протоколу № 1154.2Д от 25.05.2018

Код образца (пробы): 1154.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 23.05.2018 . 
Дата окончания испытаний: 24.05.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г  игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,7 ±0,1 1.5 (2) мг/л ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 5 ± 1 20 (35) град. ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение

испытаний Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А. 7 ^
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л ______________
____________________________________________________ Код образца (пробы):| I 154.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 23.05.2018 
Дата окончания испытания: 24.05.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 омч 1 50 КОЕ в 1 
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М.______

Заместитель руководителя ИЛЦ 
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены 
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

страница 1 из 1



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К Р ЕД И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т ЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 №  R A .R U .514335 от 09.09.2015 г. •
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская. 
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1155.2Л от 25.05.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабэюение : 
арт/скважина ул. Торговая 

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район,ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе,38 
Дата и время отбора пробы (образца): 23.05.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 23.05.2018 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Немцев А. С.

Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
АТУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район,ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
КРУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
арт/скважина ул. Торговая
Код пробы (образца): 1155.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за сос ние данного протокола:
Биолог Зубченко Н. В.



к протоколу № 1155.2Д от 25.05.2018

Код образца (пробы ):} 1155.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
•

Дата начала испытаний: 23.05.2018 
Дата окончания испытаний: 24.05.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы Г О С Т  3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы Г О С Т  3351-74

3 М утность 0,6 ±0,1 1,5 (2) мг/л Г О С Т  3351-74

4 Привкус 0 2 баллы Г О С Т  3351-74

5 Цветность 5 ± 1 20 (35) град. Г О С Т  31868-2012

Ф .И .О ., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Химик-эксперт П ерш ина Т .А .
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты  мг/л ____________________
__________________________________________________________________________Код образца (пробы ):| 1155.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала испытания: 23.05.2018 
Дата окончания испытания: 24.05.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 О К Б Не обнаружено не доп. в 100 мл М У К  4.2.1018-01

2 Т К Б Не обнаружено не доп. в 100 мл М У К  4.2.1018-01

3 О М Ч 2 50
К О Е  в 1
мл__________

М У К  4.2.1018-01

Ф .И .О ., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог П атруш ева Т .М .

Заместитель руководителя И Л Ц  
Усть-Лабинского ф илиала"Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае"

МП.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕД И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А ТЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: А ттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, ул. ГоголяЛ5ашпилевская, 56/1//61/1 №  КА.11и.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Аакс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1156.2Д от 01.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
арт/скважина ул. Торговая 
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
Дата и время отбора пробы (образца): 23.05.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 23.05.2018 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Немцев А. С.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
арт/скважина ул. Торговая
Код пробы (образца): 1156.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования"ГН2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культуоно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составленае данного поотокола:
Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1156.2Д от 01.06.2018

Код образца (пробы):| 1156.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 23.05.2018 
Дата окончания испытаний: 01.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Ион аммония менее 0,1 не более 2 мг/дмЗ ГОСТ 33045-2014

2 Железо менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72

3 Нитраты (по N03) менее 0,1 не более 45 мг/дмЗ ГОСТ 33045-2014

4 Нитриты (по N02) менее 0,003 не более 3 мг/дмЗ ГОСТ 33045-2014

5 Сульфаты 103,2 ± 10,3 не более 500 мг/дмЗ ГОСТ 31940-2012

6 Марганец 0,020 ± 0,005 не более 0,1 мг/дмЗ ГОСТ 4974-2014

7 Свинец менее 0,0001 не более 0,03 мг/дмЗ ГОСТ 31866-2012

8 Медь менее 0,0005 не более 1 мг/дмЗ ГОСТ 31866-2012

9 Цинк менее 0,0005 не более 5 мг/дмЗ ГОСТ 31866-2012

10 Фториды 0,36 ± 0,05 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 4386-89

11 Хлориды 22,2 ± 3,3 не более 350 мг/дмЗ ГОСТ 4245-72

12 Жесткость общая 4,95 ± 0,74 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012

13 pH 8,1 ±0,2 от 6 до 9 единицы
pH

ПНДФ 14.1:2:3:4.121- 
97

14
Общая минерализация (сухой 
остаток)

449,8 ± 45,0 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

15 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

16 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

17 Мутность 0,5 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74
18 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74
19 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
20 гамма-изомер ГХЦГ менее 0,0001 не более 0,002 мг/дмЗ ГОСТ 31858-2012

21 ДДТ и его метаболиты менее 0,0001 не более 0,002 мг/дмЗ ГОСТ 31858-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение

испытаний ,  Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А. _____________________единиц измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
( /

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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к протоколу № 1156.2Д от 01,06.2018
Код образца (пробы): 1156.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала испытания: 23.05.2018 
Дата окончания испытания: 24.05.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 0 50 КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕД И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т ЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

ст.Раздольная ул.Щорса, арт/скважина № 2255 
Заказчик и его юридический адрес:
ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском 
районах
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.06.2018 10 ч. 33 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.06.2018 13 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: пом. сан. врача Гагаев Б. С.
Цель отбора: Плановый контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 

ст. Раздольная ул.Щорса, арт/скважина № 2255

Код пробы (образца): 1330.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:
*

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1330.2Л от 09.06.2018

Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1330.2Д от 09.06.2018

Код образца (пробы):! 1330.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 06.06.2018 
Дата окончания испытаний: 08.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Железо менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72

2 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

4 Мутность 0,5 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

5 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

6 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л
____________________________________________________ Код образца (пробы):| 1330.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 06.06.2018 
Дата окончания испытания: 07.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 2 50 КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М. С 7/ '

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕД И Т О ВА Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т ЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

I ♦

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 № ДА.ЙЕГ.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115 
* ,рес проведения испытаний:
>53200, Краснодарский край, ст. Динская, 

ул. кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1331.2Д от 09.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
в/к, водонапорная башня,ст. Раздольная.ул. Советская 

Заказчик и его юридический адрес:
ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Устъ-Лабинском, Кореновском, Динском 
районах
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.06.2018 10 ч. 33 мин.
Л га и время доставки пробы (образца): 06.06.2018 13 ч. 00 мин.
« ем оторбана проба: пом.сан.врача Гагаев Б.С.
Цель отбора: Плановый контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХРаздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 

в/к, водонапорная башня,ст. Раздольная.ул. Советская 
Код пробы (образца): 1331.2Д
НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В. •



к протоколу № 1331.2Д от 09.06.2018

Код образца (пробы):| 1331.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 06.06.2018 
Дата окончания испытаний: 08.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Железо менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72

2 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

4 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

5 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

6 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний / 1  Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А. /
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1331.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 06.06.2018 
Дата окончания испытания: 07.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 1 50 КОЕ в 1 
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учоеждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕД И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А ТЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: А ттестат аккредитации .
350000, г. Краснодар, ул. ГоголяЛ’ашпилевская, 56/1//61/1 №  RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Лаке: 8-861-626-27-34 
Фактический апоес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1332.2Л от 09.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

в/к, распределительная сеть ст. Раздольная.ул. Торговая, 60 
Заказчик и его юридический адрес:
ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском 
районах
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.06.2018 10 ч. 33 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.06.2018 13 ч. 00 мин.
Кем' орбанапроба: пом.сан.врачаГагаевБ.С.
Цель отбора: Плановый контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 

в/к, распределительная сеть ст. Раздольная.ул. Торговая,60

Код пробы (образца): 1332.2Д
НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
бс опасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

е данного поотокола:
Биолог Зубченко Н.В.

Лицо ответственное за составлза составлен^



к протоколу № 1332.2Д от 09.06.2018

__________________________ Код образца (пробы):! 1332.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 06.06.2018 
Дата окончания испытаний: 08.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Железо менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72

2 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 11:.пиХ 1фИ 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

4 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

5 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

6 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

—

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А. /
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы):| 1332.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала испытания: 06.06.2018 
г1ап окончания испытания: 07.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 0 50 КОЕ в 1 
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М. ____________________ ___________

С.И. Думай

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕД И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А ТЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт/скважина № 2788 ст. Раздольная пересечение ул. Торговой иул. Трудовая 
Заказчик и его юридический адрес:
ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском 
районах
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.06.2018 10 ч. 33 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.06.2018 13 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: пом.сан.врача Гагаев Б.С.
Цель отбора: Плановый контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
арт/скважина № 2788 ст.Раздольная пересечение ул.Торговой иул. Трудовая 
Код пробы (образца): 1333.2Д

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1333.2Д от 09.06.2018

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1333.2Д от 09.06.2018

Код образца (пробы):! 1333.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 06.06.2018 
Дата окончания испытаний: 08.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г  игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Железо менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72

2 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

4 Мутность 0,5 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

5 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

6 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний 7  Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1333.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 06.06.2018 
Дата окончания испытания: 07.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 1 50 КОЕ в 1 
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М. <7 ?

Заместитель руководителя ИЛЦ 
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

С.Й. Думай

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕД И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т ЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: А ттестат аккредитации •
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 №  RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1334.2Л от 09.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
в/к, распределительная сеть ст. Раздольная,ул.Щорса,157 

Заказчик и его юридический адрес:

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском 
районах
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.06.2018 10 ч. 33 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.06.2018 13 ч. 00мин.
Кем оторбана проба: пом. сан. врача Гагаев Б. С.
Цель отбора: Плановый контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 

в/к, распределительная сеть ст. Раздольная,ул.Щорса, 157

Код пробы (образца): 1334.2Д
НД на методику отбора: ГОСТР 56237-2014
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составлен»® данного поотокола:
Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1334.2Д от 09.06.2018

Код образца (пробы): 1334.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 06.06.2018 
Дата окончания испытаний: 08.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Железо менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72

2 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

4 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

5 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

6 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний /] Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А. /
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1334.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 06.06.2018 
Дата окончания испытания: 07.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 3 50
КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М. ( 7 ^

Заместитель руководителя ИЛЦ 
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Фелепальная служба по напзооу в сФеое зашиты ппав потпебителей и благополучия человека 
Фелеиальное бюджетное учпежпение зппавоохпанения "иентл гигиены и эпидемиологии в Коаснодаоском коае" 

Усть-Лабинский Филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕЛ И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А ТЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: А ттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, уд. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 №  RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330. Краснодарский край. г. Усть-Лабинск.
уд. О с т р о в с к о г о . 115
Адрес проведения испытаний:
353200. Краснодарский край. ст. Пинская, 
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1335.2Д от 09.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
арт/скважина б/н ст. Раздольная,ул. Советская 

Заказчик и его юридический адрес:
ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Устъ-Лабинском, Кореновском, Динском 
районах
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раитилевская, д. 100 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.06.2018 10 ч. 33 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.06.2018 13 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: пом. сан. врача Гагаев Б. С.
Цель отбора: Плановый контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
арт/скважина б/н ст. Раздольная,ул. Советская

Код пробы (образца): 1335.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1335.2Д от 09.06.2018

Код образца (пробы):| 1335.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 06.06.2018 
Дата окончания испытаний: 08.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Железо менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72

2 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

4 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

5 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

6 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А. / ________________________
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1335.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала испытания: 06.06.2018 
Дата окончания испытания: 07.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не допускается в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не допускается в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 4 не более 50 КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М. ( 7 ^

Заместитель руководителя ИЛЦ 
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

С.И. Думай

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал Ф Б У З  "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
А К К РЕД И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т ЕЛ ЬН Ы Й  Л А БО РА ТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Телефон, факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Кирпичная, 55 а

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
арт/скваэ1сина № 1155 х.Верхний по ул.Степная 

Заказчик и его юридический адрес:
ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском 
районах
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100 
Дата и время отбора пробы (образца): 06.06.2018 10 ч. 33 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 06.06.2018 13 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: пом. сан. врача Гагаев Б. С.
Цель отбора: Плановый контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
арт/скважина № 1155 х.Верхний по ул.Степная 
Код пробы (образца): 1336.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабэ/сения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккоедитаиии 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1336.2Д от 09.06.2018

Лицо ответственное за данного поотокола:
Биолог Зубченко Н.В.сь



к протоколу № 1336.2Д от 09.06.2018

Код образца (пробы): 1336.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 06.06.2018 
Дата окончания испытаний: 08.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Железо менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72

2 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

4 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

5 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

6 Цветность 5 ± 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний /7 Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А. У
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1336.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала испытания: 06.06.2018 
Дата окончания испытания: 07.06.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 2 50
КОЕ в 1
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М.

Заместитель руководителя ИЛЦ 
Усть-Лабинского филиала"Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в ссЬеое зашиты поав потоебителей и благополучия человека 
Фелеоальное бюджетное учоежление злоавоохоанения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском коае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 №  К А .Я и .5 14335 от 09 .09 .2015  г.
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический адрес:
352330. Краснодарский край. г. Усть-Лабинск.
у л .  О с т р о в с к о г о . 115
Адрес проведения испытаний:
353200. Краснодарский край. ст. Динская. 
ул. Кирпичная. 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1848.2Л от 30.07.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
ст.Раздольная ул.Щорса, арт.скважина
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Дата и время отбора пробы (образца): 25.07.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 25.07.2018 10 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Немцев А. С.
Нель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, v которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП 
ст.Раздольная ул.Щорса, арт.скважина

Код пробы (образца): 1848.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составлен данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1848.2Д от 30.07.2018

Код образца (пробы): 1848Д
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 25.07.2018 *
Дата окончания испытаний: 26.07.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 6 ± 2 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение

испытаний Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А. ____________________ ^ ______
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1848.2Д
Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 25.07.2018 
Дата окончания испытания: 26.07.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 2 50 КОЕ в 1 
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М. ________________ С 7 ^  '_____
Заместитель руководителя ИЛИ 
Усть-Лабинского (Ьилиала"Иентп гигиены и

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по налзооу в сфере зашиты поав потоебителей и благополучия человека 
Фелеоальное бюджетное учоежление злоавоохоанения "11енто гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, уш Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 №  RA.RU.514335 от 09.09.2015 г. .
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес :
352330. Краснодарский край. г. Усть-Лабинск.
у л . О с т р о в с к о г о . 115
Алоес поовеления испытаний:
353200. Краснодарский край. ст. Линская. 
ул. Кирпичная. 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1849.2Д от 30.07.2018

Наименование пробы ('образца'):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 
ст.Раздольная ул.Советская, арт.скважина

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Лата и время отбора пробы (образца!: 25.07.2018 08 ч. 15мин.
Дата и время доставки пробы (образца!: 25.07.201810 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Немцев А. С.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, v которого 
отбирались пробы (образцы!:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
Объект, где производился отбор пробы (образца!:
МУП ЖКХ Раздольненского СП 

ст.Раздольная ул. Советская, арт.скважина

Код пробы (образца!: 1849.2Д
НЛ на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НЛ на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление о протокола: 
Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1849.2Д от 30.07.2018

Код образца (пробы):Г
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 25.07.2018 
Дата окончания испытаний: 26.07.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 6 ± 2 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение

испытаний Подпись /
Химик-эксперт Першина Т.А. ______________________
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1849.2Д
Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 25.07.2018 
Дата окончания испытания: 26.07.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 1 50 КОЕ в 1 
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М.
Заместитель руководителя ИЛИ 
Усть-Лабинского <Ьилиала"Ненто гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае"

С.И. Думай

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Фелеоальная служба по надзооу в сфеое зашиты поав потоебителей и благополучия человека 
Фелеоальное бюджетное учоежление злоавоохоанения "[Ленто гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Цента гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае” 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Телефон. Факс: 8-861-626-27-34 
Фактический алоес:
352330. Коаснолаоский коай. г. Усть-Лабинск.
у л . Остоовского. 115
Аллее поовеления испытаний:
353200. Коаснолаоский коай. ст. Линская. 
ул. Кирпичная. 55 а

Наименование пообы ('образна'):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

ст. Раздольная ул. Советская, арт. скважина,ул. Степная
Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
Дата и время отбора пробы ('образна): 25.07.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пообы (образна): 25.07.201810 ч. 00 мин.
Кем отообана проба: директор Немцев А. С.
Нель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, v которого 
отбирались пообы (образны):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38 
Объект, где производился отбор пообы (образна):
МУП ЖКХ Раздольненского СП 

ст. Раздольная ул. Советская, арт. скважина,ул. Степная

Код пообы (образна): 1850.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г. *

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ 
№ 1850.2Д от 30.07.2018

Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1850.2Д от 30.07.2018

Код образца (пробы): 1850.2Д
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 25.07.2018 
Дата окончания испытаний: 26.07.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 6 ± 2 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А. ___________________ 2 ^ _____
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л ______________
_________________________________________________Код образца (пробы):| 1850.2Д

Микробиологическая лаборатория
Дата начала испытания: 25.07.2018 
Дата окончания испытания: 26.07.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 1 50
КОЕ в 1 
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М. ( 7 ^
Заместитель оуководителя ИЛИ

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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Фелеоальная служба по налзооу в сФеое зашиты ппав потребителей и благополучия человека 
Фелепальное бюджетное учоежление злоавоохоанения "Цента гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском коае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Коаснолаоском крае" 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 №  Я А .К и .5 14335 от 09 .09 .2015  г. *
Телефон. Факс: 8-861-626-27-34
Фактический алоес:
352330. Краснодарский край. г. Усть-Лабинск.
у л . О с т р о в с к о г о . 1 1 5

Алоес проведения испытаний:
353200. Краснодарский край. ст. Линская. 
ул. Кирпичная. 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1851.2Д от 30.07.2018

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

ст. Раздольная ул. Торговая, арт. скважина

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновскийрайон, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Дата и время отбора пробы (образца): 25.07.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 25.07.2018 10 ч. 00 мин.
Кем отопбана проба: директор Немцев А. С.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский c/o, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП 

ст. Раздольная ул. Торговая, арт. скважина

Код пробы (образца): 1851.2Д
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.



к протоколу № 1851.2Д от 30.07.2018

Код образца (пробы):| 1851.2Д
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 25.07.2018 
Дата окончания испытаний: 26.07.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

2 Запах при 60 °С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

3 Мутность 0,6 ±0,1 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74

4 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

5 Цветность 6 ± 2 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись ^

Химик-эксперт Першина Т.А. _____________ _______ ^ _____
единицы измерений мг/дмЗ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1851.2Д
Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 25.07.2018 
Дата окончания испытания: 26.07.2018

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 ОКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 ТКБ Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 ОМЧ 0 50 КОЕ в 1 
мл МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М. ___________________ 2 ^ ______
Заместитель руководителя ИЛ11 
Усть-Лабинского <Ьилиала"Пентп гигиены 
эпидемиологии в Краснодарском крае

м.п.

С.И. Думай

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается, воспроизведение разрешается только в форме полного 
фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
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